Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2011 r.,.
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16.06.2014 r., 24.09.2014 r., 03.12.2014 1. i wymienio
laboratoryjnych, dotyczacych wodociagu Chelmza: ‘
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o zZbiorowym zaopatrzeniu w wodg

nych ponizej sprawozdafi z badarn

~.Numer protokolu

s y »wNnmei-s'prawozdaniil et S i | T
L.p. | Data poboru poboru sbadaf | | Miejsce poboru
1. | 17.02.2014r. | N.HK/21/TOR/2014 85/N/HK/2014 Chetmza, SUW ul. 3 Maja 12a, w"daj
uzdatniona :
2. | 17.02.2014r. | N.HK/21/TOR/2014 s6/NMK2014 | | Chetmza, ul. P. Skargi 17, Spétdzielnia
.| Mieszkaniowa, kran w pom. socjalnym
87/N/HK/2014 Chetmza, ul. Hallera 23, Zesp6t Szkét
3. | 17.02:2014r. | N.HK/21/TOR/2014 LHK.9051.2.105/N/14 | Srednich, kran w toal. dziew., parter '
4 | 16.06.2014r. | N.HK/97/TOR/2014 soINHK2014 | | Chemza, - ul Frelichowskiego,
) Przepompownia Sciek6éw, kran w toal.
5. | 16.06.2014r. | N.HK/97/TOR/2014 sop/NmHK/014 | | Chetmza, ul.  Paderewskiego, Wieza
Cisnien, kran w toalecie, patter
6. | 16.06.2014r. | N.HK/97/TOR/2014 303/N/HK/014 | | Cheimza ul. Tumska 10. Przedszkole,
: kran w kuchni
504/N/dK/2014 | | Chelmza, SUW ul. 3 Maja 12a, woda
}X $] 3
7. | 24.09.2014r. | NHK/ISA/TOR2014 | | ot o ania | wzdamiona !
8. | 24.092014r. | N.HK/154/TOR/2014 sos/N/HK/2014 | | Chetmza, ul. Wyszyfiskiego 5, Szkola
Podstawowa, kran w toal. pracownikow
9. | 24.092014r. | N.-HK/154/TOR/2014 sog/N/HK/2014 | | Chetmza ul Kosciuszki 4, Przychodnia
; ; Lekarska, kran w piwnicy
10. | 03.12.2014r. | N.HK/208/TOR/2014 g27/NHK/014 | | Cheimza, ul. P. Skargi 17, Spotdzielnia
Mieszkaniowa, kran w pom. socjalnym
11. | 03.12.2014r. | N.HK/208/TOR/2014 808/N/HK/2014 | | Chetmza  ul.  KoScluszki (20 Sklep
- Spozywezy ABC, kran w sali obstugi
12. | 03.12.2014r. | N.HK/208/TOR/2014 829/N/HK/2014 Chetmza, ul. Hallera 21, Szkola
Podstawowa nr 3, kran w pom. soc.
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oraz na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badas jakosci  wody
przeprowadzonych przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Chelmzy w ramach kontroli
wewnetrzne;j,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
stwierdza

przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Chelmza.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody do spozycia,
dostarczanej przez wodociag Chelmza, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Toruniu pobrata do badan laboratoryjnych 12 prébek wody w wyznaczonych punktach
monitoringowych. Probki wody przebadane zostaly w zakresie monitoringu kontrolnego
(10 probek) i przegladowego (2 prébki).

Z parametréw bakteriologicznych w ramach kontroli urzedowej 0znaczono:
® 0go6lng liczbe mikroorganizmow w temperaturze 22°C po 72 godz. w 1 ml wody,
e bakterie grupy coli,
e Escherichia coli,
* Enterokoki (paciorkowce katowe),
¢ Clostridium perfringens.

Z parametréw fizykochemicznych oznaczono: metnosé, barwe, zapach, smak, stezenie
jonéw wodorowych (pH), przewodno$¢, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan,
twardo$¢, magnez, chlorki, utlenialnosé, fluorki, glin, arsen, bor, chrom org., kadm, miedz,
nikiel, oléw, rte¢, selen, sod, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, X WWA, benzen,
2 THM, X trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, tetrachlorometan, chlorek
winylu, epichlorohydryne, bromiany, antymon, pestycydy, X pestycydéw, chlor wolny.

W 1 prébee wody wystapito przekroczenie zawartosci manganu, nie majace wplywu na
0golng ocene przydatnosci wody. W badaniu kontrolnym uzyskano prawidlowy wynik.
W pozostatych prébkach nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych
parametréw fizycznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu stwierdza, przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Chelmza.

Parstwowy Powi atowy

Inspektor_s arhy w Toruniu

Otrzymuja: mgr fHOM Y Ty
1. Adresat specjalista w zdkresie higieny, epidemiolog

2. Burmistrz Miasta Chelmzy
ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chetmza
3. a/a MD

strona 2/stron 2




